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PLAN OGRANICZEN W DOSTARCZANIU CIEPLA - wyciag
Niniejszy wycigg z PLANU OGRANICZEN zawiera istotne informacje dla Odbiorcow ciepta zasilanych
w ciepto przez ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spélka z ograniczong odpowiedzialnoécia w Starachowicach,
(dalej zwany ZEC):
e trybizasady wprowadzania ograniczer, stopnie ograniczania ciepta z ZEC,
e dzialania ZEC minimalizujace skutki wprowadzenia ograniczef,
e akceptacja Wojewody Swictokrzyskiego oraz Prezydenta Miasta Starachowice.,

Obowigzek opracowania planu ograniczef oraz poinformowania o nim Odbiorcéw, naktada na przedsigbiorstwa
cieplownicze Ustawa ,,Prawo Energetyczne”.

Zasady opracowania planéw oraz wprowadzania ograniczen okre$la Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 08
listopada 2021r, w sprawie szczegdlowych zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw stalych oraz
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepta (Dz. U 22021 poz. 2209). Zgodnie z przepisami ograniczenia
moga by¢ wprowadzone w razie wystapienia zagrozenia bezpieczeistwa energetycznego kraju oraz innych
powaznych zagrozen.

Plan Ograniczen w ZEC zostal opracowany dla warunkéw obliczeniowych (-20°C Tz) - ekstremalnych,
w przypadkach wystapienia uzasadnionych przyezyn w warunkach innych niz obliczeniowe, o stopniu
wprowadzanego ograniczenia decydowa¢é bedzie uprawniony dyspozytor.

Szczegdlowy Plan Ograniczen moze by¢ udostepniony na zadanie Odbiorcy w siedzibie ZEC.

¢ Tryb wprowadzania ograniczen dostawy ciepla.

Powiadamianie odbiorecéw o ograniczeniach odbywaé si¢ bedzie w sposéb ogolnie przyjety w miescie
Starachewice - przez podanie informacji o wielkosci i ezasie wprowadzenia ograniczenia w dostawie ciepla -
w lokalnym radiu i telewizji kablowej w porze emitowania codziennych wiadomosci.

s Zasady wprowadzenia ograniczei, stopnie ograniczenia:

W przypadku konieczno$ci catkowitego wstrzymania dostaw energii cieplnej nalezy wylgczaé obiekty
w nastgpujgcej kolejnosei oraz zgodnie czterema stopniami ograniczenia dostawy ciepla zestawionymi ponizej:

1) Grupa P (pozostali) — podmioty gospodarcze, obiekty handlowe i ustugowe, urzedy, instytucje.

2) Grupa 4 - Rodzaj odbiorey - CUS — Centrum Ustug Spolecznych.

3) Grupa 4 - Rodzaj odbiorcy - T — Telekomunikacja (Urzad Pocztowy przy ul. Stonecznej 4.

4) Grupa 4 - Rodzaj odbiorcy - E — edukacja: szkoly, terapia zajeciowa.

5) Grupa 4 - Rodzaj odbiorcy - BOP — obiekty bezpieczeristwa i obronnosci panstwa: policja, straz.

6) Grupa4 - Rodzaj odbiorcy - OZ — opieka zdrowotna (wylaczenie nie dotyczy Szpitala*— (Grupa 2).

7) Grupa 3 - 2lobki, przedszkola,

8) Grupal - gospodarstwa domowe,

9) przerwa w dostarczaniu ciepla dla wszystkich obiektéw ogrzewanych, utrzymanie dyzurne sieci

cieplowniczej w dyspozycji na Cieplowniach €01, C02, Kotlowni K01.

I stopiefi ograniczenia zostanie wprowadzony w warunkach obliczeniowych (temperatura zewnetrzna -20°C) przez
ustawienie 90% mocy na regulatorze nadrzednym cieplowni i kontrolne korzystanie z tabeli temperatur w przypadku
wystapienia przynajmniej jednego z ponizszych zdarzen:
- awaria kotla lub kottéw o tacznej moey cieplnej powyzej TMW,
- wystapienie trudnosci w utrzymaniu zapasu opatu na czas mniejszy niz wynikajacy z przepiséw ponizej 30 dni.
- u Odbioreéw chronionych (Grupy 1, 3, 4) CO bez ograniczen; spadek temperatury CCW do 45°C;
- u Odbioredw chronionych Grupa 2 (PZOZ) — CO i CCW bez ograniczen;
- u Odbioreow niechrenionych (Grupa P) spadek temperatury wewnetrznej de 5°C; wylaczenie CCW.
11 stopien ograniczenia zostanie wprowadzony w warunkach obliczeniowych (temperatura zewngtrzna -20°C) przez
ustawienie 72% mocy na regulatorze nadrzednym cieptowni, w przypadku wystapienia przynajmniej jednego
z ponizszych zdarzen:
- awaria kotlow o tacznej mocy cieplnej powyzej 1SMW,

- Wysta,p-ieni? trudnos’.c.i w utrzymaniu zapasu opalu na czas m'niejs’zy niz 20 dm PREZES ZAW / ADU
- u Odbiorcéw chronionych (Grupy 1, 3, 4) - CO bez ograniczen; wylaczenie CCW; !
- u Odbiorcow chronionych Grupa 2 (PZOZ) - CO i CCW bez ograniczef; Marcid Poched

- u Odbioreéw niechronionych (Grupa P} CO i CCW jak w I stopniu ograniczenia.
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111 stopieii ograniczenia zostanie wprowadzony w warunkach obliczeniowych (temperatura zewnetrzna -20°C)
przez ustawieme 57% mocy na regulatorze nadrzednym cieplowni i kontrolne korzystanie z tabeli temperatur,
w przypadku wystapienia przynajmniej jednego z ponizszych zdarzen:

- awaria kottow o tacznej mocy cieplnej powyzej 29M W,

- wystapienie trudnosci w utrzymaniu zapasu opatu na ¢zas krétszy niz 10 dni,

- dla cieplowni CO1 uszkodzenie jednej gatezi magistrali cieplowniczej DN 300,

- awaria zasilania jednego Zrodta ciepta w wode.

- u Odbiorcow chronionych (Grupa 1, 3, 4) — spadek temperatury wewnetrzngj CO do 10°C; wytaczenie CCW;

- u Odbioreéw chronionych Grupa 2 (PZOZ) — CO i CCW bez ograniczen;

- & Odbiorcéw niechronionych (rodzaj odbioreéw P) — CO i CCW jak w I stopniu ograniczenia.

1V stopien ogramniczenia zostanie wprowadzony w warunkach obliczeniowych (temperatura zewnetrzna -20°C) przez
ustawienie 19% meocy na regulatorze nadrzednym cieplowni, w przypadku wystapienia przynajmniej jednego
z ponizszych zdarzeii:

- kompleksowa awaria kotlow weglowych na cieplowni C01 oraz C02;

- brak zasilania w energie elektryczna obu cieptowni,

- wystgpienie trudnosci w utrzymaniu zapasu opatu na ¢zas krétszy niz § dni,

- uszkodzenie magistrali cieplowniczych,

- brak dostawy wody.

— dla wszystkich obiektéw ogrzewanych (Grupy P, 1, 2%, 3, 4) przerwa w dostarczaniu ciepla, utrzymanie dyzurne
sieci cieplowniczej w dyspozycji.

Dla kotlowni lokalnej K01 ograniczenie ilosci podawanego ciepta bedzie proporcjonalne do ogloszonego stopnia
ograniczenia dostaw gazu,

* Ograniczenia dostawy ciepla nie dotyeza Grupy 2 - Powiatowego Zakladu Opieki Zdrowotnej — obiektu
szpitalnego przy ul. Batalionéw Chiopskich 6 w Starachowiecach.

W przypadku koniecznosci zastosowania ograniczen w dostawie ciepla dla Odbiorcow koncowych,
do PZOZ-u cieplo bedzie dostarczane bez ograniczen, zgodnie z mocami zaméwionymi wynikajacymi z umowy
kompleksowej we wszystkich trzech pierwszych stopniach ograniczes: I, 11, 1ll. W przypadku koniecznogci
wprowadzenia IV stopnia ograniczen tj. braku mozliwosci dostarczenia wystarczajacej ilosci ciepla z sieci ZEC
Spétka z ograniczong odpowiedzialnodcia w Starachowicach, nalezy uruchomié alternatywne Zrédle ciepla,
kotlownig olejows zlokalizowang na terenie PZOZ-u przy ul. Batalionéw Chlopskich 6 w Starachowicach.

¢ Dzialania minimaliznjace skutki wprowadzenia ograniczen.

Dla zminimalizowania skutkéw ograniczen w dostawie ciepta ZEC podejmuje dzialania dla skrécenia czasu
trwania ograniczenia lub zmiany jego stopnia utrzymujac w tym celu na biezaco: dyzury dyspozytordéw i elekirykow,
w pelnej sprawnoscl sprzet do usuwania awarii (butle gazowe, spawarki, koparke), agregaty pradotwércze, $rodki
transportu, zapasy czesci zamiennych.

Wymieniony wyzej sprz¢t techniczny oraz organizacja powiadamiania cztonkoéw brygad roboczych powoduja,
iz wszelkic awarie urzadzen cieplowniczych usuwane sa w mozliwie jak najkrétszym czasie. Sprzyja temu rowniez
biezaca realizacja inwestycji i remontéw urzadzen, zgodnie z opracowanym harmonogramem, aktualizowanym
w miare potrzeb.

-W przypadku braku wody (stopiefi III i IV) koniecznym bedzie zorganizowanie dowozu wody beczkowozami
we wspoldzialaniu z Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji oraz Strazy Pozarnej.

W przypadku niskich temperatur zewnetrznych grozacych zniszezeniem instalacji oraz braku mozliwosci
dowozu wody (stopien 1V), zabezpieczy¢ instalacje wewnetrzne odbiorcédw i wezly cieplne poprzez oproznienie ich
z wody.

Plan ograniczen opracowany w ZEC zostal zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Starachowice iuzgodniony
z Wojewoda Swigtokrzyskim,

PREZES ZABZADU
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